& o K2y

PANSTWOWY POWIATOWY Pruszez Gdanski, dnia 27.03.2023 r.
INSPEKTOR SANITARNY

A (za dowodem dore¢czenia)
w Pruszezu Gdanskim

HK.9022.7.11.2023.MS.1

Kryta Plywalnia

przy Szkole Podstawowej nr 3

im. Jana Matejki w Pruszczu Gdanskim
ul. Matejki 1

83-000 Pruszcz Gdanski

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
oraz po przeanalizowaniu;

e parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia;

e wynikow badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia, przeslanych
do PPIS w Pruszczu Gdanskim;

o zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszezu Gdanskim stwierdza, ze:
w 2022 roku

jakos$é wody na plywalni: Kryta Plywalnia przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki
w Pruszezu Gdanskim, ul. Matejki 1, 83-000 Pruszez Gdanski nie stanowila zagrozenia
dla zdrowia kapiacych sie.

. Zarzadzajacy plywalnia posiadal ustalony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Pruszczu Gdanskim harmonogram pobierania prébek wody. Zgodnie
z informacja uzyskang od zarzadcy przedmiotowej plywalni w okresie od 16.07.2022 r. -
31.08.2022 r. plywalnia byla nieczynna w zwiazku z prowadzonymi pracami technicznymi,

2. Badania jako$ci wody na plywalni wykonywane byly w laboratoriach posiadajacych akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan odpowiadajacych metodykom
referencyjnym analiz wody na plywalniach okreslonych w cyt. wyzej rozporzadzeniu.

3. Ocena jakosci wody doprowadzanej na plywalnig.



Plywalnia zaopatrywana jest w wodg z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wode w m. Pruszcz
Gdanski. W oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydal oceng jakoéci wody
nr HK.9022.5.1.2023.DL.1 z dnia 02.01.2023 r., w ktorej stwierdzil, ze woda z ww. wodociagu jest
przydatna do spozycia przez ludzi.

4. Ocena jakosci wody na plywalni.
a) Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji:

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogdlem: 14
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;: 13

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszezu Gdanskim:

Jakos¢ wody nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym w poszczegdlnych miesigcach z uwagi
na niezgodnos¢ poszczegolnych parametrow z wartosciami okreslonymi w rozporzadzeniu, tj.:

e chlor zwigzany [mg/1] - marzec, maj, czerwiec 2022 r,

e chloroform [mg/1] - maj 2022 r.
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Parametry fizykochemiczne
chlor zwigzany [mg/l] 0,2 11 0,25 0,7 36%
chloroform [mg/1] 0,03 5 0,048 0,048 20%
; ; system poddany czynno$ciom serwisowym, czeSciowa
prowadzone dzialania naprawcze : \ . .
C wymiana wody, powtérny pobdr wody zgodnie
w celu poprawy jakoSci wody:
z harmonogramem

b) Woda w niecce basenowej:

liczba punktéw pobierania probek wody: I
liczba badan ogolem: 24
23

liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;j:

liczba badan wykonanych przez Patistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu
Gdanskim:




Jako&¢ wody nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym w poszczegdlnych miesigcach z uwagi

na niezgodno$¢ poszezegolnych parametréw z warto§ciami okreslonymi w rozporzadzeniu, tj.:

®  potencjal redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCI [mV], min 750
gdy: 6,5 < pH <7,3 - maj, czerwiec, wrzesien, listopad 2022 r.

® potencjal redox (oksydoredukeyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCI [mV], min 770
gdy: 7,3 <ph < 7,6 - styczen, luty, marzec, pazdziernik 2022 r.

®  chlor wolny [mg/l] - maj, czerwiec, listopad 2022 r.

e chlor zwigzany [mg/l] - luty, marzec, kwiecien, maj, czerwiec, pazdziernik, listopad 2022 r.
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Parametry fizykochemiczne
potencjal redox (oksydoredukcyjny)
przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl - 16 700 748 37,5%
[mV], min 750 gdy: 6,5 <pH < 7,3
potencjal redox (oksydoredukcyjny)
przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCI - 6 696 759 100%
[mV], min 770 gdy: 7,3 <ph<7,6
chlor wolny* [mg/1] 0,6 23 0,63 0,94 13%
chlor zwiazany [mg/1] 0,3 22 0,31 0,7 45%
prowadzone dzialania naprawess system poddany czynnosciom sel'w’1§owy111, czgsciowa
. wymiana wody, powtérny pobor wody zgodnie
w celu poprawy jakosci wody: )
z harmonogramem

* Zgodnic z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r.,, poz 1230) w sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw
mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigZenia niecki basenowej kapiacymi si¢ mozliwe
Jest krétkotrwale podwyzszone stgzenia chloru wolnego do wartosei nie wigkszej niz 3,0 mg/1.

5. Ocena jakosci cieplej wody uzytkowej (woda z natryskow).

Jakos¢ cieplej wody uzytkowej odpowiadala wymaganiom sanitarnym okre$lonym
w rozporzgdzenin Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé woda na plywalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
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